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= Munkahelyi mesterséges megvilagitas vizsgalatok

KOZELTERI ELLENORZO
ZAJVIZSGALATI JEGYZOKONYYV

A Megrendelo neve: Samsung SDI Magyarorszag Zrt.

cime: 2131 God, Ipartelep hrsz. 6980
A vizsgalat helyszine: Samsung SDI Magyarorszag Zrt. telephelye
cime: 2131 God, Ipartelep hrsz. 6980

Munkaszam: Z578-030-2-AZ
Datum: 2021. 08. 04.

Felelos miuszaki vezeto
(Marosy Géza)




{ ))’ KG KOZELTERI VEN.
( FILIER ZAIVIZSGALATI R,

LEGTECHNIKAI ES ZAJVEDELMI JEGYZOKONYV Munkaszim: Z578-030-2-AZ

VIZSGALOLABORATORIUM Lapszam:  2/14

Elozmények

A Samsung SDI Magyarorszag Zrt. gddi telephelyének kiilsé kornyezeti zajterhelése
meghaladja a Hatdsag altal eldirt zajhatarértékeket.

Fentiek miatt a Samsung SDI Magyarorszag Zrt. (2131 Gdd, Ipartelep hrsz. 6980)
felkérte a KG-FILTER Kornyezetvédelmi Mérnokiroda Kft.-t (2092 Budakeszi,
Nagy Séandor utca 2/A) az aldbbi berendezések zajcsOkkentési kivitelezési
munkalatainak elvégzesére:

o [oépiilet 1 — Axialis ventilator kifuvo kiirto (Z34) zajcsokkentése

o ACTI — Aktivszenes technologiai egység kifuvo kiirto (Z2) zajcsokkentése

o [oépiilet 1 — Kifuvo kiirté (teto kifuvo) (£36) zajcsokkentése

o [Foépiilet 2 — Axialis csoventilator kifuvas (252) zajcsokkentése

o [oépiilet 2 — Kifuvas (253, Z54) zajcsokkentése

o [oépiilet 1 — Kifuvas (Z41, Z42) zajcsokkentése

o [oépiilet I — Meghajto motor (£39/1, Z39/2) zajcsokkentése

A zajcsokkentési munkalatok 2021. juliusaban elvégzésre keriiltek, melyek utan
ellendrzd kozeltéri zajvizsgalatok elvégzése sziikséges.

Jelen Zajvizsgalati JegyzOkonyv a 2021. 07. 28-an elvégzett kozeltéri zajvizsgalatok
eredmeényeit tartalmazza.

2092 Budakeszi, Nagy S. u. 2/A. Tel/Fax: (+36 23) 457 055 / 457-054 WEB:www.kg-filter.hu, E-mail:kg-filter@kg-filter.hu
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2. Vizsgalatot végezte
KG-FILTER Kornyezetvédelmi Mérnokiroda Kft.
Légtechnikai és Zajvédelmi Vizsgalolaboratorium
2092 Budakeszi, Nagy Sandor utca 2/A.
Tel: (+36 23) 457 055
Web: www.kg-filter.hu
E-mail: kg-filter@kg-filter.hu
POLYAK Attila Vizsgalo, Zaj- €s rezgésvédelmi lizletagvezetod
TOTH Adrian Vizsgald, Zaj- és rezgésvédelmi szakmérnok

3. Vizsgalat idopontja

2021. jalius 28. 1430 _ 16%

4. Vizsgalat célja

A vizsgalat célja a zajcsOkkentési munkalatok elvégzését kovetd kozeltéri ellenérzd
zajvizsgalatok elvégzése a vallalt zajcsokkentési igények teljesiilésének ellendrzése

céljabol.

5. Megvalodsulasi fotok

5.1 Foépilet 1 — Axialis ventilator kifuvo kiirtd (Z34) zajcsokkentése

Zajcsokkentés eldtt Zajcsokkentés utan

2092 Budakeszi, Nagy S. u. 2/A. Tel/Fax: (+36 23) 457 055 / 457-054 WEB:www kg-filter.hu, E-mail:kg-filter@kg-filter.hu
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5.2 ACTI1 — Aktivszenes technologiai egység kifuvo kirtd (Z2) zajcsokkentése

Zajcsokkentés elott Zajcsokkentés utan

5.3 Foépilet 1 — Kifavo kirto (tetd kiftivo) (Z36) zajcsokkentése

Zajcsokkentés utan

5.4 Foépiilet 2 — Axialis csOventilator kifuvas (Z52) zajcsokkentése

Zajcsokkentés el6tt Zajcsokkentés utan

2092 Budakeszi, Nagy S. u. 2/A. Tel/Fax: (+36 23) 457 055 / 457-054 WEB:www.kg-filter.hu, E-mail:kg-filter@kg-filter.hu
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5.5 Foépiilet 2 — Kifavas (253, Z54) zajcsokkentése

Zajcsokkentés elott Zajcsokkentés utan

5.6 Foépilet 1 — Kifavas (Z41, Z42) zajcsokkentése

Zajcsokkentés elott

Zajcsokkentés utan

2092 Budakeszi, Nagy S. u. 2/A. Tel/Fax: (+36 23) 457 055 / 457-054 WEB:www.kg-filter.hu, E-mail:kg-filter@kg-filter.hu
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5.7 Foépiilet 1 — Meghaijtd motor (Z39/1, Z39/2) zajcsokkentése

Zajcsokkentés elott

Zajcsokkentés utan

6. Meteoroldgiai tényezok

Meérés idopontja Szélsebesség [m/s] | Homérséklet [°C] | [ddjaras jellege *

2021.07. 28. 0,4 27 6
* Jelmagyarazat:
felhos: 1 kodos: 2 nyirkos: 3 havas: 4
esos: 5 szaraz: 6 szeles: 7

A meteorologiai tényezdk nem befolyasoltak a mérési eredményeket.
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Vizsgalatnal alkalmazott miiszerek

SVANTEK gyartmanyu 979 tipusia integralo zajszintméro
Hitelesitési szam: M430734

Hitelesitve: Budapest, 2021.05.26.

Ervényessége: 2023.05.26.

Gyartasi szam: 46146

RION NC-74 akusztikus kalibrator a miszer kalibralasara
Kalibralasi szam: K086884

Kalibralva: Budapest, 2021.05.21.

Azonosité szam: 01200029

Az alkalmazott miiszerek kielégitik az MSZ EN 61672-1:2014 szdmua szabvany
I. pontossagi osztalyt miiszerekre vonatkozo kdvetelményeit.

Az eldirasoknak megfelelden a mérések megkezdése elbtt, illetve azok befejezése
utdn a mérdmiiszer kalibralasat elvégeztiik.

Vizsgalat soran alkalmazott eldirasok, szabvanyok

29/2001. (XII. 23.) KoM-GM

egylittes rend. (2. sz. melléklet) egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasarol ¢és a  zajkibocsatds  mérési
modszerérdl

MSZ EN ISO 3744:2009 Akusztika. Zajforrasok hangteljesitményszintjének
meghatdrozasa hangnyomdsméréssel. Miiszaki
modszer alapvetden szabad térben, visszaverd sik
felett (ISO 3744:1994)

MSZ EN ISO 3746:2009 Akusztika. Zajforrasok hangteljesitményszintjének
meghatarozasa hangnyomasmeéréssel. Tajékoztato
m visszaverd sik feletti burkold6 mérdfeliilet
alkalmazéasaval. (ISO 3746:1995, tartalmazza az
1995. évi 1. helyesbitést)

2092 Budakeszi, Nagy S. u. 2/A. Tel/Fax: (+36 23) 457 055 / 457-054 WEB:www.kg-filter.hu, E-mail:kg-filter@kg-filter.hu
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9. Zajvizsgalati pontok helyzete

A zajvizsgalati pontokat a zajcsokkentett berendezések kozelterében vettiik fel.

Ezen zajvizsgélati eredmények nem mindsithetdek, kizarolag tajékoztato jellegiiek.

10. Mérések elvégzésének modja

A zajvizsgalatok ideje alatt a vizsgalt berendezések - a megrendeld tijekoztatasa
szerint — normal tizemallapotban miikodtek.

A kozeltéri zajvizsgéalatok esetében tekintettel arra, hogy a vizsgalt zajforrasok
muikddése folyamatos és allandd jellegli, ezért néhany masodperces (5-10 sec)
mintavételezési 1d6 utan, az egyenértékii szint bealltakor az integrald zajanalizator
altal kijelzett egyenértékli A-hangnyomadsszint értékét kozvetlen leolvasassal
hataroztuk meg.

11. Kozeltéri zajvizsgalatok eredményei

A kozeltéri zajvizsgalatok eredményeit az alabbi 7-10. sz. tabldzatok tartalmazzak:

1. sz. tablazat

Mérési

pont Mérés helye Lcq [dB]

FOEPULET 1 — AXIALIS VENTILATOR KIFUVO KURTO (Z34)
Kozeltéri mérési eredmények

K1 74,7
Kidob¢ kiirt6t6l 1 m-re 45°-ban

K2 [ZCS UTAN] 740
K3 74,1
Kidobo kiirt6t6l 1 m-re 45°-ban mért értékek atlaga 743

[ZCS UTAN] ’
Kidobo kiirt6t6l 1 m-re 45°-ban mért értékek atlaga 100.2

[ZCS ELOTT] ’
Villalt zajesokkentés: AL yajac > 14 dB 25,9

2092 Budakeszi, Nagy S. u. 2/A. Tel/Fax: (+36 23) 457 055 / 457-054 WEB:www.kg-filter.hu, E-mail:kg-filter@kg-filter.hu
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2. sz. tablazat

Meérési

pont Mérés helye Lcq [dB]

ACT1 - AKTIVSZENES TECHNOLOGIAI EGYSEG KIFUVO KURTO (Z2)
Kozeltéri mérési eredmények

Kl Kidobé kiirtsts] 1 m-re 45°-ban 728
K2 [ZCS UTAN] 733
Kidobo kiirt6tél 1 m-re 45°-ban mert ertékek atlaga 73.0
[ZCS UTAN] >
Kidobo kiirt6tél 1 m-re 45°-ban mert ertékek atlaga 85.0
[ZCS ELOTT] K
Villalt zajcsokkentés: AL s > 12 dB 12
3. sz. tablazat
Mérési o
pont Mérés helye Lcq [dB]
FOEPULET 1 — KIFUVO KURTO (TETO KIFUVO) (Z36)
Kozeltéri mérési eredmények
K1 73,0
Kidob¢ kiirt6t6l 1 m-re 45°-ban
K2 [ZCS UTAN] 726
K3 73,1
Kidob¢ kiirtotél 1 m-re 45°-ban mért értekek atlaga 72.9
[ZCS UTAN] >
Kidobo kiirt6tdl 1 m-re 45°-ban mért értékek atlaga 92.0
[ZCS ELOTT] ’
Villalt zajcsokkentés: AL ysyac > 11 dB 19,1

2092 Budakeszi, Nagy S. u. 2/A. Tel/Fax: (+36 23) 457 055 / 457-054 WEB:www.kg-filter.hu, E-mail:kg-filter@kg-filter.hu
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4. sz. tablazat

Meérési (s
pont Meérés helye Leq [dB]
FOEPULET 2 — AXIALIS CSOVENTILATOR KIFUVAS (Z52)
Kozeltéri mérési eredmények
Kl 74,4
Kidob6 kiirt6t6l 1 m-re 45°-ban

K2 [ZCS UTAN] 74,2
K3 73,6
Kidob¢ kiirtétél 1 m-re 45°-ban mért értekek atlaga 74.1

[ZCS UTAN] ’
Kidobo kiirt6tdl 1 m-re 45°-ban mért értékek atlaga 94.6

[ZCS ELOTT] ’
Villalt zajesokkentés: ~ AL yajar = 5 dB 20,5

5. sz. tablazat
Meérési s
pont Mérés helye Leq [dB]
FOEPULET 2 — KIFUVAS (Z53)
Kozeltéri mérési eredmények
K1 72,9
Kidobo kiirt6t6l 1 m-re 45°-ban

K2 [ZCS UTAN] 3.8
K3 72,6
Kidobo kiirt6tdl 1 m-re 45°-ban mért értékek atlaga 731

[ZCS UTAN] ’
Kidob¢ kiirtotél 1 m-re 45°-ban mért értekek atlaga 84.5

[ZCS ELOTT] ’
Vallalt zajcsokkentés: AL vanare = 3 dB 114

2092 Budakeszi, Nagy S. u. 2/A. Tel/Fax: (+36 23) 457 055 / 457-054 WEB:www.kg-filter.hu, E-mail:kg-filter@kg-filter.hu
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6. sz. tablazat

Mérési (s
pont Mérés helye Laeq [dB]
FOEPULET 2 — KIFUVAS (Z54)
Kozeltéri mérési eredmények
K1 73,3
Kidobo kiirt6t6l 1 m-re 45°-ban
K2 [ZCS UTAN] 73,2
K3 73,8
Kidob¢ kiirtétél 1 m-re 45°-ban mért értekek atlaga 73.4
[ZCS UTAN] ’
Kidobo kiirt6tdl 1 m-re 45°-ban mért értékek atlaga 84.3
[ZCS ELOTT] i
Villalt zajesokkentés: ~ AL yajar = 5 dB 11,2
7. sz. tablazat
Mérési s
pont Mérés helye Leq [dB]
FOEPULET 1 — KIFUVAS (Z41)
Kozeltéri mérési eredmények
Kl Kidobo kiirt6ts] 1 m-re 45°-ban .1
K2 [ZCS UTAN] 76.9
Kidob¢ kiirtotél 1 m-re 45°-ban mért értekek atlaga 78.0
[ZCS UTAN] K
Kidobo kiirt6tdl 1 m-re 45°-ban mért értékek atlaga 89.5
[ZCS ELOTT] ’
Vallalt zajesokkentés: AL yaa = 2 dB 11,5

2092 Budakeszi, Nagy S. u. 2/A. Tel/Fax: (+36 23) 457 055 / 457-054 WEB:www.kg-filter.hu, E-mail:kg-filter@kg-filter.hu
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8. sz. tablazat

Mérési (s
pont Mérés helye Laeq [dB]
FOEPULET 1 — KIFUVAS (Z42)
Kozeltéri mérési eredmények
K1 81,8
Kidobo kiirt6t6l 1 m-re 45°-ban

K2 [ZCS UTAN] 80,1
K3 81,3
Kidob¢ kiirtétél 1 m-re 45°-ban mért értekek atlaga 31.0

[ZCS UTAN] ’
Kidobo kiirt6tdl 1 m-re 45°-ban mért értékek atlaga 91.6

[ZCS ELOTT] ’
Villalt zajesokkentés: AL yaa = 2 dB 10,5

9. sz. tablizat
Mérési s
pont Meérés helye Lacq [dB]
FOEPULET 1 - MEGHAJTO MOTOR (Z39/1)
Kozeltéri mérési eredmények
K1 72,3
Kidobo kiirt6t6l 1 m-re 45°-ban

K2 [ZCS UTAN] 72,3
K3 74,1
Kidobo kiirt6tdl 1 m-re 45°-ban mért értékek atlaga 73.0

[ZCS UTAN] >
Kidob¢ kiirtotél 1 m-re 45°-ban mért értekek atlaga 90.8

[ZCS ELOTT] ’
Vallalt zajcsokkentés: AL vana = 4 dB 17,8

2092 Budakeszi, Nagy S. u. 2/A. Tel/Fax: (+36 23) 457 055 / 457-054 WEB:www.kg-filter.hu, E-mail:kg-filter@kg-filter.hu
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10. sz. tablazat

Mérési s
pont Mérés helye Lcq [dB]
FOEPULET 1 - MEGHAJTO MOTOR (Z39/2)
Kozeltéri mérési eredmények
K1 71,2
Kidobo kiirt6t6l 1 m-re 45°-ban

K2 [ZCS UTAN] 71,0
K3 71,4
Kidobo kiirt6tél 1 m-re 45°-ban mert ertékek atlaga 712

[ZCS UTAN] >
Kidobo kiirt6tdl 1 m-re 45°-ban mért értékek atlaga 84.6

[ZCS ELOTT] ’
Vallalt zajesokkentés: AL yaa = 4 dB 13,4

A zajvizsgalatok ideje alatt a vizsgalt berendezések - a megrendeld tijékoztatasa
szerint — normal lizemallapotban miikodtek.

12. Osszefoglalis, vizsgilati eredmények kiértékelése

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithaté, hogy a feladat targyat képezo
zajcsokkentési munkalatok eredményeként a vallalt zajcsokkentés minden
esetben megvalosult

2092 Budakeszi, Nagy S. u. 2/A. Tel/Fax: (+36 23) 457 055 / 457-054 WEB:www.kg-filter.hu, E-mail:kg-filter@kg-filter.hu
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13. Mellékletek

1. sz. melléklet: NAH Akkreditalasi Okirat
2. sz. melléklet:  Bizonyitvany a mérdeszkdz hitelességérél (SVANTEK 979)
3. sz. melléklet:  Kalibralasi bizonyitvany (RION NC-74)

FIGYELEM:
1 példany a Samsung SDI Magyarorszag Zrt. részére
A jegyzékonyv példanyban késziilt | gqsny a KG-FILTER Kft. részére

A jegyzokonyv 14 szamozott oldalt tartalmaz, a vizsgalélaboratéorium engedélye nélkiil csak
teljes terjedelmében masolhato.

Készitették:

{ , : 1/ /
R At [V NAL
Vi’zsgz'll('). Vizsgalo
(Polyak Attila) (T6th Adrian)
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NEMZETI AKKREDITALO HATOSAG

AKKREDITALASI OKIRAT

ACCREDITATION CERTIFICATE

A NEMZETI AKKREDITALO HATOSAG
The National Accreditation Authority

a 2015. évi CXXIV. térvény és a 424/2015. (X11.23.) Kormanyrendeletben foglalt
felhatalmazas alapjan elismeri, hogy az
authorized by Act No. CXXIV of 2015 and Government Decree No. 424/2015. (XI1.23.),
recognizes, that

KG-FILTER Kornyezetvédelmi Mérnokiroda Kft.
Légtechnikai és Zajvédelmi Vizsgalélaboratérium

2092 Budakeszi, Nagy Sandor u. 2/A.

megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvany kovetelményeinek és a
complies with criteria of Standard MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 as

vizsgalolaboratorium
TESTING LABORATORY
kategoriaba az alabbi szamon bejegyzi
and has been assigned registration number

NAH-1-1103/2019

Az akkreditalas teruletét az akkreditalasi hatarozat tartalmazza. Az akkreditalasi okirat a
mindenkor hatalyos — a NAH honlapjan fellelhetd — részletezé okiratban foglalt tartalommal
ervenyes.

The scope of accreditation is specified in the accreditation decision. The Accreditation Certificate
shall be valid with the contents of the Detailed Scopes in force at any given time, which is
available on the NAH'’s official website.

Az akkreditalt statusz kezdetének napja: Az akkreditalt statusz lejaratanak napja:
Start date of the accredited status Expiry date of the accredited status
2019. szeptember 19. 2024. szeptember 19.

Budapest, 2020. november 12.
Devecz Miklés
A Nemzeti Akkreditalé Hatosag elnoke/
President of the National Accreditation Authority
képviseletében eljarva/acting on belhalf of: Szérad Rébert s.k.
titkarsagvezeté/head of secretariat

A NAH ebben a kategdriaban alairéja az Eurépai Akkreditalasi Egyiittm (ik6dés (EA) megallapoddsadnak.
The NAH is a signatory in this field of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) for accreditation.



BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGIAL ES MUSZAKI FELUGYELE‘ETI FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103-AKU /01151-001/2021
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gyorgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYIiTVANY

A méréslgyrol szold 1991. évi XLV. térvény 7. és 10. §-a alapjan, a mérésugyi torvény végrehajtasarol
szolo 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alébbi
kotelezd hitelesitésli hasznalati méréeszkoz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos kozigazgatasi
rendtartasrol sz6l6 2016. évi CL. térvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt
kiadom.

A hitelesités targya: Integralé zajszintméré
Gyarto: SVANTEK
Tipus: SVANS79
Azonositdé szam: 69490
Hitelesitésre bemutatta: .
Név: KG-Filter Kft.
Cim: 2092 Budakeszi, Nagy Sandor u. 2/A.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metroldgiai és Miszaki Felugyeleti Féosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2021. méjus 26.

A hitelesités modja:

A hitelesites a HE 26-2015 jelli hitelesitési eldiras szerint, a vonatkozd hitelesitesi engedeély alapjan, az
eldirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal toértént. A meérések
eredményei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés:

A mérbeszkoz az eloirt hitelesitési kovetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkdzon elhelyezett M430734 sorszamu 6ntapadd matrica,
térvényes tanusito jel tanusitja.

Ervényesség: A mérdeszkoz rendeltetésszer(i hasznalata (az eléirasoknak megfelelé gondos tarolésa és
szallitasa), valamint a tanusito jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a méréeszkoz
2023. majus 26-ig hasznalhatd hiteles mérésre.

A hataskéromet és illetékességemet a Budapest Févaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és
kereskedelmi tgyekben eljaré hatosagként tértend kijeldléserdl, valamint a tertleti mérésugyi és miszaki
biztonsagi hatdsagokrol sz616 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése allapitja meg.

Az ugyfél a hitelesitésnek a méréstgyi igazgatasi szolgaltatasok igénybevételeért fizetendd dijak
megallapitasarol sz6lo 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
médon elére befizette és viseli.

Budapest, 2021. majus 26. S
A hitelesitést végezte dr.--§';§ré B'ozq&d kormanymegbizott megbizasabdl:
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Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvdlgyi ut 37-39. — 1534 Budapest, Pf.. 919. — Telefon: +36 (1) 458-5563 — Fax: +36 (1) 458-5927
E-mail: mechanika@bfkh.gov.hu — Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.qov.hu — KRID: 146320182

A hiteles dllapot folyamatos fenntartdsa érdekében az (jrahitelesitést a hitelesség érvényének lejérta elStt legaldbb 30 nappal meg kell rendelni.
HE 26-2015-HB_190906




BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGIAI ES MUSZAKI FELUGYELETI FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/01152-001/2021
Bizonyitvanyszam: AKU-0041/2021
Hivatkozasi szam: -

1/2 oldal

KALIBRALASI BIZONYITVANY

A kalibralas targya: Akusztikus kalibrator
Gyarté: RION
Tipus: NC-74
Azonosité szam: 01200029
Miszaki adatok: lasd a méréeszkoz gépkonyveben
allapot: kalibralhato
Kalibralasra bemutatta:
Név: KG-Filter Kft.
Cim: 2092 Budakeszi, Nagy Sandor u. 2/A.
A kalibralas helye és ideje: BFKH Metroldgiai és Miiszaki Feluigyeleti Féosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvélgyi ut 37 39.

2021. majus 21//

/"

A kalibralast végezte:

Lelowcs Gydrgy metrolégus

A kalibralasnal alkalmazott etalonok és egyéb méréeszkozok:

Megnevezése Tipusa Gyartasi szama | Bizonyitvanyanak szama
1_|Condenser Microphone B&K 4134 950942 T20-1703/11
2 | Distortion Meter LDM-171 0090393 AKU 0075/2018
3 |Multiméter Keithley 2000 0822621 ELD-0056/2019
4 |[Digital Druckmesser Diptron 3 663-A | 7530-78 NYQ-0012/2021
Kapacitiv ho- és HOM-0238/2018,
8 paratartalom-meéré Testo 615 00350155 GAZ-0189/2018

A mérési eredmények a nemzeti (nemzetkozi) etalonra visszavezetettek.

A kalibralas moédja:
A kalibralast a KE AKU-1-2018 kalibralasi eljaras szerint végeztuk.

A kalibralas koériilményei:
A méréseket laboratériumi kérllmények kozétt, 22,2 °C kornyezeti hémersékleten, 37,9 % relativ
paratartalom mellett, 99 41 kPa légkdri nyomason végeztik.

Mechanikai Mérések Osztaly
A NAH altal NAH-2-0342-2018 szamon akkreditalt kalibralélaboratérium.
1124 Budapest, Németvolgyi Ut 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 919. — Telefon: +36 (1) 458-5563 — Fax: +36 (1) 458-5927
E-mail: mechanika@bfkh.gov.hu— Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu — KRID: 146320182
== === This certificate is consistent with Calibration and Measurement Capabilities (CMCs) that are included in Appendix C of the
m Mutual Recognition Arrangement (MRA) drawn up by the International Committee for Weights and Measures (CIPM). Under
\\ g the MRA, all participating institutes recognize the validity of each other's calibration and measurement certificates for the
CIPM MRA  quantities, ranges and measurement uncertainties specified in Appendix C (for details see http:/www.bipm.org).
A bizonyitvany a BFKH MMFF irasbeli engedélye nékill csak teljes formajaban és terjedelmében masolhatd!
KE AKU-1-2018-KB_201202
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gy Ugyiratszam: BP/0103-AKU/01152-001/2021
Budapest Févaros Kormanyhivatala Bizonyitvanyszam: AKU-0041/2021
Metroldgiai és Mlszaki Felligyeleti FGosztaly 2/2 oldal
Mérési eredmények:
Helyes érték Mért értek K’Lﬁggrs‘ﬁgg;“seérgés'
Hangnyomasszint (101,3 kPa légkéri nyomason) (dB)
94,0 | 93,84 | 0,06
Frekvencia (Hz)
1000 | 1001,65 ] 0,06
Torzitas (%)
<3 | 1,73 | 0,09

Mérési bizonytalansag:

A kozolt kiterjesztett mérési bizonytalansag a standard bizonytalansagnak k kiterjesztési tényezével
szorzott értéke (k = 2), amely normalis (Gauss) eloszlas feltételezésével kozelitéleg 95 %-os fedési
valoszinliségnek felel meg.

A mérési bizonytalansag tartalmazza az etalonbdl, a kalibralas modszerébdl, a kérnyezeti feltételekbdl, a
kalibralt mérbeszkozbdl stb. eredd részbizonytalansagokat.

A standard bizonytalansag meghatarozasa az EA-4/02M (Evaluation of the Uncertainty of Measurement
in Calibration) kiadvanynak megfeleléen tértént.

Bélyegzés:
A mérbeszkdzén K086884 azonositd szamu bélyeget helyeztink el.

Megjegyzések:

Jelen bizonyitvany 6sszhangban van a Nemzetkdzi Suly és Mértékugyi Bizottsag (CIPM) Koélcsénos
Elismerési Megegyezése (MRA) C fuggeléke altal tartalmazott kalibralasi és mérési képességekkel
(CMCs). Az MRA minden alairé intézete elismeri egymas kalibrélasi és mérési bizonyitvanyait a C
fuggelék szerinti mennyiségfajtékra, azok értéktartomanyaival és mérési bizonytalansagaival (kbzelebbit
lasd: http://www.bipm.org).

A kalibralasi bizonyitvanyban megadott értékek a méréeszkdznek a kalibralas idejére és koriimeényeire
jellemzé adatai.

Az Gjra kalibralés idbpontjat a felhaszndldé donti el a méréeszkéz hasznalaténak és allapotanak
fuggvényében.

A bizonyitvany kiadhato:
Budapest, 2021. majus 21.

“Kaloczi LaszI6
osztalyvezetd

A bizonyitvany a BFKH MMFF irasbeli engedélye nélkil csak teljes formajaban és terjedelmében masolhaté!
KE AKU-1-2018-KB_201202



	Közeltéri Zajvizsgálati Jegyzőkönyv
	NAH Akkreditálási Okirat_20240919
	Akusztikus kalibrátor kalibrálási bizonyítvány RION NC-74 2021.05.21.
	Scan2021-06-09_132403
	Scan2021-06-09_132435

	Zajmérő SVANTEK 979 hitelesítési bizonyítvány 2021.05.26.


IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZORAD ROBERT MIHALY uigyféltsl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2020.11.13. 09.51.18

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: szoradr@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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